" ey
Wiy 0

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAGAO DE MINAS GERAIS

RESPOSTA A QUESTIONAMENTO N° 03

PROCESSO LICITATORIO N.° 12/2018
MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N.° 10/2018

Questionamento apresentado pela empresa TECNO TEMP COMERCIO INSTALAGAO E MANUTEGAO LTDA - CNPJ:
03.887.016/0001-56, referente ao processo licitatorio para contratacio de empresa especializada para
prestagdo de servigos de manutengdo preventiva e corretiva de sistema de ar condicionado central e
ventilagdo mecanica, com fornecimento de pegas e acessorios, conforme especificagdes e
quantidades detalhadas no Termo de Referéncia (Anexo |) e portaria Anvisa n° 3523.

A resposta do CRA-MG encontra-se em seguida:
Pergunta:

1) “Qual dessa pecas devemos usar na cotagdo ? Pois no anexo I esta divergente do anexo V
| - Compressor LG VRF 43 TR’s ou Compressor 9.000 Btus”

Respostas:

As pecas a serem cotadas sdo as que constam no anexo V. Os compressores de 9.000 BTU’s, 12.000 BTU's,
18.000 BTU’s e 24.000 BTU’s compde as condensadoras do sistema VRF.

Belo Horizonte, 19 de outubro de 2018.

Atencjosamente.
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Pregoeira — CRA-MG 17.726.
Conselho Regional de Administragdo de Minas Gerais — CRA-MG
Documento publicado no site do CRA-MG: www.cramg.org. br /Licita¢ées/Licita¢des em Andamento.
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